
       
13. März 2008      

M e d i e n b u l l e t i n   1  / 0 8 

    

Entflammung an Gasinstallation  

Bei durch die Aare Energie AG (a.en) ausgeführten Arbeiten an der Gasinstallation im Hei-

zungsraum im Dachgeschoss des Gebäudes Zielempgasse 17 in Olten kam es heute 

Nachmittag (13.3.) um ca. 15.00 Uhr zu einem Austritt von Erdgas und in dessen Folge zu 

einer kurzzeitigen Entflammung, welche den vorsorglichen Einsatz der Feuerwehr erfor-

derte. Durch schnelles Ausserbetriebsetzen der gesamten gebäude-internen Leitung konn-

te der Austritt rasch gestoppt und somit eine stärke Rauchentwicklung oder gar ein Brand 

verhindert werden. Personen kamen keine zu Schaden. In Mitleidenschaft gezogen wurde 

der Heizungsraum inklusive Boiler. Noch auf der Schadenstelle konnte die a.en mit der Ei-

gentümerschaft bezüglich Schadenregulierung in Kontakt treten.     

Weitere Auskünfte: 

Beat Erne    Marius Büttiker 

Leiter Marketing und Kommunikation Leiter Engineering und Betrieb Gas Wasser 

beat.erne@aen.ch   marius.buettiker@aen.ch 

Telefon 065 205 56 70   Telefon 062 205 56 30 

Nate 079 654 03 37   Natel 079 648 03 18 


