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Wasserleitungsbruch in der Chäppeligass Trimbach  

Heute (14.02.2012) Morgen um ca. 06.30 Uhr erfolgte an der Chäppeligass 18, in 

Trimbach ein Wasserleitungsbruch. In der Folge wurde um 07.30 Uhr im Reservoir 

Dürrenberg die Rohrbruchklappe automatisch geschlossen was zur Folge hatte, 

dass die Versorgung in der Dorfzone kurzfristig unterbrochen worden ist.  

Die Pikettequipe der Aare Energie AG, war schnell vor Ort, konnte die Ursache rasch eru-

ieren und als erstes den betroffenen Leitungsabschnitt ausser Betrieb nehmen. Danach 

konnte ab ca. 08.00 Uhr das Leitungsnetz in der Dorfzone ab dem Reservoir Dürrenberg 

wieder systematisch gefüllt werden. 

Die direkt betroffenen Liegenschaften an der Chäppeligass wurden mit einem Wasserpro-

visorium mit Trinkwasser versorgt. 

Falls Druckprobleme bei den Wasserarmaturen auftreten, sind meistens die Mischdüsen 

''Siebchen'' verunreinigt. Diese können einfach abgeschraubt und mit Wasser gereinigt 

werden.  

Die Aare Energie AG (a.en) bittet die betroffenen Kunden um Verständnis für den Wasser-

unterbruch.    

Aare Energie AG (a.en)  

Weitere Auskünfte: 

Thomas Schneider    

thomas.schneider@aen.ch   

Telefon 062 205 56 71   


